J3s] HAMILTON POLAND

RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 112155/16/SOK

Gafta

Zleceniodawca

PARCZEWIE
UL. LUBARTOWSKA 4A
21-200 PARCZEW

ZAKLAD USLUG WODNYCH MIEDZYGMINNEGO
ZWIAZKU KOMUNALNEGO Z SIEDZIBA W

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

WODA PITNA

Data poboru: 15.04.2016
Godzina poboru: 11:20
Miejsce i punkt poboru: Betczac 113 - posesja prywatna
Temp. probki: 8,4 st.C

Stan probki: bez zastrzezen

Data przyjecia prébki: 2016-04-16

Data zakonczenia badan: 2016-04-19 Zlecenie nr 12/S0OK/2016 - 344 z dnia 2016-04-14

Data utworzenia sprawozdania: | 2016-04-19 Probki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Liczba bakterii z grupy coli ¥ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 0 zgodny

* Liczba Escherichia coli ¥ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 0 zgodny

v Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

2015, poz. 1989).

Autoryzowat: Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelna Laboratorium

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180

Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanych prdbek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana dla wspotczynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialno$¢ J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wytacznie do
danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na

stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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